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Commune de NARBONNE

Avenue Paul SABATIER

N

DE LA COUPE
NA 52

Ste DOMAINE DE LA COUPE
NA 57

Ste PERLE
NA 49

APARD
NA 48

SCI EFENDI
NA 46

M SOLIGNAC Laurent
NA 45

Ste LEROUX TOUPNOT
NA 82

Ste LEROUX TOUPNOT
NA 80

Ste ALENIS
NA 60

Section NA
"A PECH LOUBAT"

Ste DOMAINE

Enrobé

Espace Vert avec galets
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Zone ballon
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Position à confirmer

RESERVE POMPIER RESERVE POMPIER

RESERVE POMPIER

RESERVE POMPIER

RESERVE PO
M

PIER

Porte de
secours

1.00 x 2.22

IPE 400

PL 80

PL 90

PL 90

PL 90

PL 90

PL 90

PL 80

PL 80

PL 80

+0.02

+0.02

-0.72

Stabilité verticale

Stabilité verticale

Zone de détection
magnétique par
bouclage dans le sol
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Lisse de protection

Panneaux isolants type : ISOCAB
ép: 200mm

Panneaux isolants
ép: 180mm

Porte isotherme coulissante automatique à temporisation
2.40 x 3.20

Panneaux isolants type : Dagard GL180

CHAMBRE 1
(7m²)

CHAMBRE 2
(8m²)DEGAGEMENT

(4m²)
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OPEN SPACE
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Porte CF 2h
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Portique  béton

Panneau froid 200

295

Mur coupe feu 2h
ep. 20

Rampe devidoir

Pente 13%

39 m²

EXISTANT
CELLULE N°3 = 1962 m2, Froid négatif

Volume de stockage (emprise rack 539m²x ht 8.5m) = 4581 m3

QUAI VL + SAS
58 m²

DGT
(4m²)

Dgt
9.53m²

A CREER
EXTENSION 01 1903 m², Froid négatif

Volume de stockage (emprise rack 695m²x ht 10.78m) = 7492 m3

SAS
 39 m²

EXISTANT
CELLULE N°4: 749m², Froid positif

EXISTANT
CELLULE N°1 = 1507 m2, Froid négatif

Volume de stockage (emprise rack 579m²x ht 8.5m) = 4921m3

A CREER
EXTENSION 02 671 m², Froid positif prévoir négatif

Volume de stockage (emprise rack 225m²x ht 10.78m) = 2425 m3

EXISTANT
CELLULE N°2 = 221 m2

Froid sec

A CREER
LOCAL CHARGE 132 m²

CF 2H/ATEX
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Cde
désenfumage

Cde désenfumage

Cde
désenfumage

Cde
désenfumage

LOCAL CHARGE
79 m²

CELLULE N°3- surface toiture 2000 m2 Froid négatif
EXISTANT

CELLULE N°1 surface toiture 1629 m2, Froid négatif
EXISTANT

CELLULE N°4- surface toiture 750m²-froid positif
EXISTANT

Q
U

AI
 V

L-
 s

ur
fa

ce
 to

itu
re

 5
5 

m
2

A 
C

R
EE

R

bande 5m mur coupe feu
BUREAU 28m²
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R

EXTENSION 02 surface toiture 772 m²
froid positif prevoir négartif

A CREER

bande 5m mur coupe feu

toiture 70m²

toiture 59m²

CELLULE N°2 = 441 m²-froid sec
EXISTANT

EMPRISE TOITURE / BATI
8162m²

90

53 Photovoltaique
sur 180.2 m²

59 Photovoltaique
sur 200.6 m²

45 Photovoltaique
sur 153 m²

EXTENSION 01- surface toiture 2102 m²-froid négartif
A CREER

44 Photovoltaique
sur 149.6 m²

90

50 Photovoltaique
sur 170 m²

36 Photovoltaique
sur 122.4 m²

RESERVE POMPIER

PI Existant ENTREE
ACCES POMPIER

PI bleu à créer 

BACHE A EAU
40m3
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Lisse de protection

Panneaux isolants type : ISOCAB
ép: 200mm
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ép: 180mm

Porte isotherme coulissante automatique à temporisation
2.40 x 3.20

Panneaux isolants type : Dagard GL180
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295

Mur coupe feu 2h
ep. 20

Rampe devidoir

Pente 13%

39 m²

EXISTANT
CELLULE N°3 = 1962 m2, Froid négatif

Volume de stockage (emprise rack 539m²x ht 8.5m) = 4581 m3

QUAI VL + SAS
58 m²

DGT
(4m²)

Dgt
9.53m²

A CREER
EXTENSION 01 1903 m², Froid négatif

Volume de stockage (emprise rack 695m²x ht 10.78m) = 7492 m3

SAS
 39 m²

EXISTANT
CELLULE N°4: 749m², Froid positif

EXISTANT
CELLULE N°1 = 1507 m2, Froid négatif

Volume de stockage (emprise rack 579m²x ht 8.5m) = 4921m3

A CREER
EXTENSION 02 671 m², Froid positif prévoir négatif

Volume de stockage (emprise rack 225m²x ht 10.78m) = 2425 m3

EXISTANT
CELLULE N°2 = 221 m2

Froid sec

A CREER
LOCAL CHARGE 132 m²

CF 2H/ATEX
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Cde
désenfumage

Cde désenfumage

Cde
désenfumage

Cde
désenfumage

LOCAL CHARGE
79 m²

CELLULE N°3- surface toiture 2000 m2 Froid négatif
EXISTANT

CELLULE N°1 surface toiture 1629 m2, Froid négatif
EXISTANT

CELLULE N°4- surface toiture 750m²-froid positif
EXISTANT
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EXTENSION 02 surface toiture 772 m²
froid positif prevoir négartif

A CREER

bande 5m mur coupe feu

toiture 70m²

toiture 59m²

CELLULE N°2 = 441 m²-froid sec
EXISTANT

EMPRISE TOITURE / BATI
8162m²

90

53 Photovoltaique
sur 180.2 m²

59 Photovoltaique
sur 200.6 m²

45 Photovoltaique
sur 153 m²

EXTENSION 01- surface toiture 2102 m²-froid négartif
A CREER

44 Photovoltaique
sur 149.6 m²

90

50 Photovoltaique
sur 170 m²

36 Photovoltaique
sur 122.4 m²
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960m² x 1.6 x 0.95
1460m3
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PI bleu à créer 

BACHE A EAU
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Lisse de protection

Panneaux isolants type : ISOCAB
ép: 200mm

Panneaux isolants
ép: 180mm

Porte isotherme coulissante automatique à temporisation
2.40 x 3.20

Panneaux isolants type : Dagard GL180
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15
22

caniveau avaloir EP
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caniveau avaloir EP

TUNNEL -25°C
HSP 4.00m
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COUPE BB

Porte isotherme coulissante automatique à temporisation
2.40 x 3.20

OPEN SPACE
(50m²)
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Porte CF 2h
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Portique  béton

Panneau froid 200
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Mur coupe feu 2h
ep. 20
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Rampe devidoir

Pente 13%

39 m²

EXISTANT
CELLULE N°3 = 1962 m2, Froid négatif

Volume de stockage (emprise rack 539m²x ht 8.5m) = 4581 m3

QUAI VL + SAS
58 m²

DGT
(4m²)

Dgt
9.53m²

A CREER
EXTENSION 01 1903 m², Froid négatif

Volume de stockage (emprise rack 695m²x ht 10.78m) = 7492 m3

SAS
 39 m²

EXISTANT
CELLULE N°4: 749m², Froid positif

EXISTANT
CELLULE N°1 = 1507 m2, Froid négatif

Volume de stockage (emprise rack 579m²x ht 8.5m) = 4921m3

A CREER
EXTENSION 02 671 m², Froid positif prévoir négatif

Volume de stockage (emprise rack 225m²x ht 10.78m) = 2425 m3

EXISTANT
CELLULE N°2 = 221 m2

Froid sec

A CREER
LOCAL CHARGE 132 m²

CF 2H/ATEX

EC
R
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 D

E 
C

AN
TO

N
N

EM
EN

T

Cde
désenfumage

Cde désenfumage

Cde
désenfumage

Cde
désenfumage

577 791 628 333 580 623

F

27
5

Dessiné par:
2, rue François NEVEUX - ZAC de Trenque, 47550 BOE - Tel.: 05.53.48.14.22 - Fax.: 05.53.48.14.60 - Email: contact@delaserre.fr
SARL François de LA SERRE ARCHITECTE D.P.L.G

Ech:

Date dossier:Vérifié par:

PROJET D'EXTENSION DE CELLULES FROIDES ET LOCAL DE CHARGE

SARL SOFINO
Parc d'activité de la coupe
11, avenue Paul Sabatier - 11100 NARBONNE

DOSSIER DE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE
PLAN RDC

14/12/2022
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- -
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